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Lakossági és KKV
területen is

megjelentek az
energiatárolós
rendszerek

Szinte bizonyosan megugrik a közeljövőben az ESS rendszerek (ipari és lakossági) száma (ezzel a biztosítandó vagyon és az
üzemeltetésből fakadó felelősségi kockázat mértéke

MILYEN ENERGIATÁROLÁSI TAPASZTALATOKKAL RENDELKEZIK AZ MVM
CSOPORT?

A biztosítók (és anyavállalataik) még nem feltétlenül rendelkeznek a szükséges tapasztalatokkal (elegendő adattal) a nagyteljesítményű
akkumulátorok kockázatainak elbírálásához, illetve azt a gyors technológiai fejlődés is nehezíti
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. Az oltás nehézségei

. Tűz tovaterjedése, tűzszakaszok kialakítása

. Telepítési körülmények

. A kémiai összetétel alapján kategorizálható a kockázat?

. Raktározásra, szállítása, üzemeltetésre vonatkozó előírások, szabványok

. Élettartam (a töltési ciklusok hatása az élettartamra)

. A használt akkumulátorok értékének meghatározása (avultatás)

. A már nem használható akkumulátorok elhelyezése újrahasznosítása

. Technológiai fejlődés, jövő

DE MENNYIBEN RENDELKEZIK AZ MVM CSOPORT
RELEVÁNS TUDÁSSAL ÉS TAPASZTALATTAL?
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162
fotovoltaikus
erőmű

Általánosságban az alábbi létesítményekhez kapcsolódnak (kapcsolódhatnak) BESS energiatároló kapacitások:

ELMÉLETILEG AZ MVM CSOPORT RENDELKEZIK MAGYARORSZÁGON LEGNAGYOBB ILYEN
IRÁNYÚ TAPASZTALATOKKAL A BEÉPÍTETT TÁROLÓK RELATÍV NAGY SZÁMA MIATT, ÉS

AZ MVM CSOPORT STRATÉGIAI CÉLJA, HOGY JELENTŐS SZEREPLŐ LEGYEN AZ
ENERGIATÁROLÁS PIACÁN*

Energiatároló létesítmények célja:

- Energiaszabályozási kapacitás bővítése (ellátásbiztonság növelése);
- Szekunder rendszerek (pl. tűz és vagyonvédelem) működtetése hálózati energia hiányában is;
- Black start (egy erőmű azon képessége, hogy újra lehessen indítani a hálózatról való leválás esetén is) lehetőségének biztosítása;
- Az energiatárolás maga (különös tekintettel, ha a megtermelt villamos energia hálózatban táplálására nincs mód)

Decentralizált módon, összességében 80-100 MWe kapacitással, tervezetten egyenként10 MWe/20 MWh egységteljesítményű lítium ionos akkumulátoros energiatároló
telepítése a meglévő, illetve a jövőbeni erőművi portfólióhoz illesztve a terv
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1. A kémiai összetétel alapján kategorizálható a kockázat?

- a nagyszámú létesítmény dacára szerencsére nincs releváns kártapasztalatunk, de ennek ellenére a válaszom határozott igen (Li-ion, LiFePO4 vs. ólomsavas
akkumulátorok)

- ólomsavas akkumulátoros kapacitások már régóta működnek, és nem azonosítottunk eddig különösebb kockázatot, de ez a múlt

2. Az oltás nehézségei általában

- a li-ion akkumulátor cellák az égés során maguk termelik az oxigént, ezért a vízzel való oltás komoly nehézségekbe ütközik (bár egyes vélemények szerint a
hűtőhatás azért szempont lehet)

- alternatív oltóanyagok: aeroszol (lefolytja a tüzet), granulátum, zselé, de ezeket elsősorban kisméretű akkuk oltására ajánlják
- a LiFePO4 akkumulátorokat a szakirodalom jóval kevésbé kockázatosnak tartja, ezért szerelik azokat egyre több gépkocsiba, és alkalmazzák a háztartási

energiatárolókban

Nem mindegy, hogy mi ég és mit kell oltani, mert van amikor a méret is lényeg:
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3. Megelőzés, tűz tovaterjedése, tűzszakaszok kialakítása

- a kockázatminimalizálás elsődleges módja az akkumulátor elhelyezése, elkülönítése, ami ipari, erőművi környezetben különálló
elhelyezést jelent;

- illetve lehetőség szerint a rendszer egyes elemeinek (cellák) szakaszos telepítését, a lehető legtöbb tűzszakasz kialakítása;
- kiemelt szerepe lehet az esetleges hot spotok időbeni észlelésének, akár hőkamerák segítségével;
- a háztartási energiatárolók vonatkozásában pedig a fejlett BMS rendszerek alkalmazása lehet a kockázatminimalizálás útja;
- és ebben az esetben is szerencsés az elkülönített elhelyezés felé elmozdulni, amennyiben erre lehetőség van
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